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Fenster * windows

Rollladen « shutters

Tliren + Tore * doors

Fassaden * curtain walling
Baubeschlédge - building hardware

PRUFZEUGNIS NR.10/05-A187-7Z2

Wiérmedurchgangskoeffizient fir Rahmen Uy berechnet nach DIN EN ISO 10077-2 : 2008-08
~Wirmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen - Berechnung des Warme-
durchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches Verfahren fiir Rahmen (ISO/DIS 10077-2 : 2003)
Deutsche Fassung EN ISO 10077-2 : 2003”

Antragsteller aluplast® GmbH
Auf der Breit 2
D-76227 Karlsruhe
Bauart Kunststoft-Hohlkammerprofile,
Verstarkungen aus Stahl-U-Profil
Bezeichnung IDEAL 4000 ]
Profilkombination = Blendrahmen  140x07 =a) N
ohne/mitFliigel 140x20 ) Ll 7
i . 1]
flichenversetzt . L*},«; = L)
Profildicke 70 mm | l ) -E
v e
Ansichtsbreite ohne Fliigel 70 mm ] o | e
mit Fligel 119 mm
Kalibrierpaneel fiir mind. 36 mm dicke Isolierverglasung
Ergebnis wme  gemdal Priifbericht Nr. 10/05-A187-B1 vom 25.05.2010
- wurde folgender wirmetechnische Kennwert berechnet:
 Wirmedurchgangskoeffizient ohne/mit Fliigel Us = 1,3 W/(m?K)

Giiltigkeit Laufzeit der Berechnungsnorm.
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